
Acceso

24,09 m2

Distribuidor

52,95 m2

Archivo

37,78 m2

Consulta

8,76 m2

Político 1

9,46 m2

Político 2

9,30 m2

Político 3

8,72 m2

Político 4

9,70 m2

Político 5

10,03 m2

Político 6

10,99 m2

Pasillo Políticos

13,52 m2

Almacén

11.03m2

Maquinaria Ascensor

10,64 m2

10%

4%

Registro

11,40 m2

Aljibe

17,20 m2

Almacén

12,04 m2

C.Eléctrico

2,96 m2

Recepción

7,11 m2

F

0,5%

M.LLAMADA

DETECTOR ÓPTICO DE HUMO ANALÓGICO  (AMBIENTE)

DETECTOR ÓPTICO DE HUMO ANALÓGICO (FALSO TECHO)

PULSADOR DE ALARMA ANALÓGICO

SIRENA ALARMA CON FLASH

PILOTO DE BALIZAMIENTO

MODULO DE ENTRADA

CENTRAL DE INCENDIOS ANALÓGICA

EXTINTOR POLVO ABC - 6 KG

EXTINTOR CO2 - 5 KG

ALUMBRADO EMERGENCIA

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA - BIE 25

RECORRIDO DE EVACUACIÓN

PILOTO DE SEÑALIZACIÓN EN ASEO MINUSVÁLIDOS

TIRADOR DE LLAMADA EN ASEO MINUSVÁLIDOS

MODULO DE AVISO DE LLAMADA EN ASEO MINUSVÁLIDOS

M.LLAMADA

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

- ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA DE EDIFICIO PARA SEDE COMARCAL

UTE FRANCO - GÓMEZ

C/ M. Servet nº12, Huesca. Tlf.: 974231943

COMARCA HOYA DE HUESCA / PLANA DE UESCA AGOSTO 2018
CALLE COSO ALTO, HUESCA

1:100

IPCI01

PLANTA BAJA

INSTALACIÓN PROTECCIÓN

CONTRA INCENDIOS



Despacho Educadores

24,82 m2

Despacho T.Sociales

21,05 m2

Despacho Psicólogo

19,62 m2

Despacho Abogado

12,05 m2

Reuniones/T.S. (Jueves)

19,78 m2

Despacho Dirección

14,79 m2

Despacho Confidente

16,06 m2

Distribuidor Servicios Sociales

52,36 m2

Cultura

39,93 m2

Deporte

41,24 m2

Despacho Archivo

27,5 m2

Limpieza

4,87 m2

Distribuidor

57,46 m2

Aseos

32,88 m2

F

Almacén

21,40 m2

Patio

28,44 m2

Escaleras

21,38 m2

DETECTOR ÓPTICO DE HUMO ANALÓGICO  (AMBIENTE)

DETECTOR ÓPTICO DE HUMO ANALÓGICO (FALSO TECHO)

PULSADOR DE ALARMA ANALÓGICO

SIRENA ALARMA CON FLASH

PILOTO DE BALIZAMIENTO

MODULO DE ENTRADA

CENTRAL DE INCENDIOS ANALÓGICA

EXTINTOR POLVO ABC - 6 KG

EXTINTOR CO2 - 5 KG

ALUMBRADO EMERGENCIA

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA - BIE 25

RECORRIDO DE EVACUACIÓN

PILOTO DE SEÑALIZACIÓN EN ASEO MINUSVÁLIDOS

TIRADOR DE LLAMADA EN ASEO MINUSVÁLIDOS

MODULO DE AVISO DE LLAMADA EN ASEO MINUSVÁLIDOS

M.LLAMADA

UTE FRANCO - GÓMEZ

C/ M. Servet nº12, Huesca. Tlf.: 974231943

COMARCA HOYA DE HUESCA / PLANA DE UESCA
CALLE COSO ALTO, HUESCA

1:100

IPCI02

PLANTA PRIMERA

INSTALACIÓN PROTECCIÓN

CONTRA INCENDIOS

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

- ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA DE EDIFICIO PARA SEDE COMARCAL

AGOSTO 2018



Turismo

43,04 m2

Informática

27,72 m2

Rack

10,04 m2

Descanso/Café

9,12 m2

Urbanismo

24,25 m2

Presidencia

39,86 m2

Aseos

23,45 m2

Secretaría Presidencia

14,98 m2

Intervención

18,97 m2

Técnico Administración

13,30 m2

Secretaría

19,89 m2

Administración General

52,83 m2

S.Reuniones

19,23 m2

Distribuidor

62,18 m2

Zona Común

Administración

23,65 m2

F

Escalera

25,31 m2

Almacén

19,54 m2

Escaleras

18,78 m2

DETECTOR ÓPTICO DE HUMO ANALÓGICO  (AMBIENTE)

DETECTOR ÓPTICO DE HUMO ANALÓGICO (FALSO TECHO)

PULSADOR DE ALARMA ANALÓGICO

SIRENA ALARMA CON FLASH

PILOTO DE BALIZAMIENTO

MODULO DE ENTRADA

CENTRAL DE INCENDIOS ANALÓGICA

EXTINTOR POLVO ABC - 6 KG

EXTINTOR CO2 - 5 KG

ALUMBRADO EMERGENCIA

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA - BIE 25

RECORRIDO DE EVACUACIÓN

PILOTO DE SEÑALIZACIÓN EN ASEO MINUSVÁLIDOS

TIRADOR DE LLAMADA EN ASEO MINUSVÁLIDOS

MODULO DE AVISO DE LLAMADA EN ASEO MINUSVÁLIDOS

M.LLAMADA

UTE FRANCO - GÓMEZ

C/ M. Servet nº12, Huesca. Tlf.: 974231943

COMARCA HOYA DE HUESCA / PLANA DE UESCA
CALLE COSO ALTO, HUESCA

1:100

PLANTA SEGUNDA

INSTALACIÓN PROTECCIÓN

CONTRA INCENDIOS

IPCI03

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

- ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA DE EDIFICIO PARA SEDE COMARCAL

AGOSTO 2018



Salon de Plenos compartimentable

97,85 m2

Aula de formación

34,43 m2

Espacios polivalentes

para formación

39,16 m2

Gabinete de Comunicación

23,77 m2

Sala de Prensa

46,49 m2

Medioambiente

24,06 m2

Desarrollo

36,23 m2

Aseos

32,17 m2

Distribuidor

72,18 m2

F

Escalera

12,20 m2

Conductos Ventilación

Almacén

21,51 m2

Escaleras

18,04 m2

DETECTOR ÓPTICO DE HUMO ANALÓGICO  (AMBIENTE)

DETECTOR ÓPTICO DE HUMO ANALÓGICO (FALSO TECHO)

PULSADOR DE ALARMA ANALÓGICO

SIRENA ALARMA CON FLASH

PILOTO DE BALIZAMIENTO

MODULO DE ENTRADA

CENTRAL DE INCENDIOS ANALÓGICA

EXTINTOR POLVO ABC - 6 KG

EXTINTOR CO2 - 5 KG

ALUMBRADO EMERGENCIA

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA - BIE 25

RECORRIDO DE EVACUACIÓN

PILOTO DE SEÑALIZACIÓN EN ASEO MINUSVÁLIDOS

TIRADOR DE LLAMADA EN ASEO MINUSVÁLIDOS

MODULO DE AVISO DE LLAMADA EN ASEO MINUSVÁLIDOS

M.LLAMADA

UTE FRANCO - GÓMEZ

C/ M. Servet nº12, Huesca. Tlf.: 974231943

COMARCA HOYA DE HUESCA / PLANA DE UESCA
CALLE COSO ALTO, HUESCA

1:100

PLANTA TERCERA

INSTALACIÓN PROTECCIÓN

CONTRA INCENDIOS

IPCI04

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

- ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA DE EDIFICIO PARA SEDE COMARCAL

AGOSTO 2018



vestibulo indep.

Grupo electrógeno

Cuarto

Sistema de Detección por Aspiración

Fuente Alimentación Supervisada

+/-

Sala de calderas

S=12,87m2

DETECTOR ÓPTICO DE HUMO ANALÓGICO  (AMBIENTE)

DETECTOR ÓPTICO DE HUMO ANALÓGICO (FALSO TECHO)

PULSADOR DE ALARMA ANALÓGICO

SIRENA ALARMA CON FLASH

PILOTO DE BALIZAMIENTO

MODULO DE ENTRADA

CENTRAL DE INCENDIOS ANALÓGICA

EXTINTOR POLVO ABC - 6 KG

EXTINTOR CO2 - 5 KG

ALUMBRADO EMERGENCIA

BOCA DE INCENDIO EQUIPADA - BIE 25

RECORRIDO DE EVACUACIÓN

PILOTO DE SEÑALIZACIÓN EN ASEO MINUSVÁLIDOS

TIRADOR DE LLAMADA EN ASEO MINUSVÁLIDOS

MODULO DE AVISO DE LLAMADA EN ASEO MINUSVÁLIDOS

M.LLAMADA

UTE FRANCO - GÓMEZ

C/ M. Servet nº12, Huesca. Tlf.: 974231943

COMARCA HOYA DE HUESCA / PLANA DE UESCA
CALLE COSO ALTO, HUESCA

1:100

PLANTA CUARTA FALSA

INSTALACIÓN PROTECCIÓN

CONTRA INCENDIOS

IPCI05

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

- ACONDICIONAMIENTO Y REFORMA DE EDIFICIO PARA SEDE COMARCAL

AGOSTO 2018
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