NOTA:
- EL RADIADOR INSTALADO ES MARCA RAYCO MODELO RD700

CALLE MOYA

12e/RD700

@ TERMO AC.S.

GREENHEISS 50 L

CALLE COSO ALTO

PROYECTO DE INSTALACION TERMICA Y VENTILACION - ACONDICIONAMIENTO Y
REFORMA DE EDIFICIO PARA SEDE COMARCAL

SITUACION:
CALLE COSO ALTO, HUESCA

PROMOTOR:

FECHA:

COMARCA HOYA DE HUESCA / PLANA DE UESCA AGOSTO 2018

PLANO ~ DE:
ESTADO ACTUAL

PLANTA BAJA
INSTALACION TERMICA

ESCALA:
1:100

NUMERO:

IEAO1

ARQUITECTO:

UTE FRANCO - GOMEZ

C/ M. Servet n°12, Huesca. TIf.: 974231943
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NOTAS:
- LOS RADIADORES INSTALADOS SON MARCA RAYCO MODELO RD700 - - N -
- LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS SON MARCA MITSUBISHI ELECTRICO PROYECTO DE INSTALACION TERMICA Y VENTILACION - ACONDICIONAMIENTO Y
SON EQUIPOS 1x1 SOLO FRIO. REFORMA DE EDIFICIO PARA SEDE COMARCAL
- LAS UNIDADES EXTERIORES SE ENCUENTRAN EN PATIO TRASERO DE PLANTA BAJA Y EN
PLANTA BAJOCUBIERTA SITUACION: PROMOTOR: FECHA:
CALLE COSO ALTO, HUESCA COMARCA HOYA DE HUESCA / PLANA DE UESCA AGOSTO 2018
PLANO  DE: ESCALA: NUMERO: ARQUITECTO:
ESTADO ACTUAL
PLANTA PRIMERA 1:100 I EAO 2 UTE FRANCO - GOMEZ
INSTALACION TERMICA C/M. Servet P12, Huesca. Tif.: 974231043
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- LOS RADIADORES INSTALADOS SON MARCA RAYCO MODELO RD700

- LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS SON MARCA MITSUBISHI ELECTRICO
SON EQUIPOS 1x1 SOLO FRIO.

- LAS UNIDADES EXTERIORES SE ENCUENTRAN EN PATIO TRASERO DE PLANTA BAJA'Y EN
PLANTA BAJOCUBIERTA
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PROYECTO DE INSTALACION TERMICA Y VENTILACION - ACONDICIONAMIENTO Y
REFORMA DE EDIFICIO PARA SEDE COMARCAL

SITUACION:
CALLE COSO ALTO, HUESCA

PROMOTOR:

FECHA:

COMARCA HOYA DE HUESCA / PLANA DE UESCA AGOSTO 2018

PLANO ~ DE:
ESTADO ACTUAL

PLANTA PRIMERA
INSTALACION TERMICA

ESCALA:
1:100

NUMERO:

IEAO3

ARQUITECTO:

UTE FRANCO - GOMEZ

C/ M. Servet n°12, Huesca. TIf.: 974231943
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NOTAS:
- LOS RADIADORES INSTALADOS SON MARCA RAYCO MODELO RD700 A = A
- LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO INSTALADOS SON MARCA MITSUBISHI ELECTRICO PROYECTO DE INSTALACION TERMICA Y VENTILACION - ACONDICIONAMIENTO Y
SON EQUIPOS 1x1 SOLO FRIO.
- LAS UNIDADES EXTERIORES SE ENCUENTRAN EN PATIO TRASERO DE PLANTA BAJA Y EN REFORMA DE EDIFICIO PARA SEDE COMARCAL
PLANTA BAJOCUBIERTA SITUACION: PROMOTOR: FECHA:
CALLE COSO ALTO, HUESCA COMARCA HOYA DE HUESCA / PLANA DE UESCA AGOSTO 2018
PLANO  DE: ESCALA: NUMERO: ARQUITECTO:
ESTADO ACTUAL
PLANTA TERCERA 1:100 I EAO4 UTE FRANCO - GOMEZ
INSTALACION TERMICA C/ M. Servet n°12, Huesca. TIf.: 974231943
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NOTAS:

\HUECO VENTILACION

- LOS RADIADORES INSTALADOS SON MARCA RAYCO MODELO RD700

RAMPA DE GAS
SALA DE CALDERAS PL. CUARTA
ESTADO ACTUAL

TUBERIA 1 1/2"
DESDE ARMARIO DE REGULACION
EN PL. PRIMERA

-—
CALDERA
ROCA CPA 130

SIMBOLO DESCRIPCION

< LLAVE DE CORTE

REGULADOR PRESION CON SEGURIDAD DE MINIMA
P max. entrada = 50 mbar

- P. salida = 20 mbar
Coudal nominal = 15 m3/h

— TOMA DE PRESION (debil calibre)

LEYENDA

SIMBOLO DESCRIPCION

& VALVULA DE CORTE
~N VALVULA DE RETENCION
@ BOMBA DE ACELERACION
® MANOMETRO

@— TERMOMETRO

[P] PIROSTATO

i PURGADOR

CIRCUITO
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VASO EXPANSION

ESQUEMA HIDRAULICO

PROYECTO DE INSTALACION TERMICA Y VENTILACION - ACONDICIONAMIENTO Y

REFORMA DE EDIFICIO PARA SEDE COMARCAL

SITUACION:
CALLE COSO ALTO, HUESCA

PROMOTOR:

COMARCA HOYA DE HUESCA / PLANA DE UESCA

FECHA:
AGOSTO 2018

PLANO  DE:
ESTADO ACTUAL

PLANTA CUARTA (FALSA)
INSTALACION TERMICA

ESCALA:
1:100

NUMERO:

IEAOS

ARQUITECTO:

UTE FRANCO - GOMEZ

C/ M. Servet n°12, Huesca. TIf.: 974231943




Planta primera

Rejilla impulsion
SCHAKO PAZ-2a 1.700x75 mm.

Rejilla retorno
SCHAKO PAZ-1 1.700x75 mm.

Planta baja

ALZADO ACCESO

Planta primera

Rejilla impulsion -
SCHAKO PAZ-2a 1.700x75 mm.

CONSOLA SINCARCASA RPFI-1.5

Planta baja
REGISTRO

Rejilla retorno |
SCHAKO PAZ-1 1.700x75 mm. ™

SECCION REGISTRO

CALLE MOYA
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Registro
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RPFI-1.5
h=620 mm.
Rejilla impulsion/retorno
SCHAKO PAZ-2a 1700x75 mm.
4% SCHAKO PAZ-1 1700x75 mm.
CORTINA DE AIRE
S&P COR-9-1500FT
Recepcion empotrada

711 m2

C Eléctrico 10%
2,96 m2
Almacén
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Acceso
24,09 m2
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PROYECTO DE INSTALACION TERMICA Y VENTILACION - ACONDICIONAMIENTO Y
REFORMA DE EDIFICIO PARA SEDE COMARCAL

SITUACION:
CALLE COSO ALTO, HUESCA

PROMOTOR:

COMARCA HOYA DE HUESCA / PLANA DE UESCA

FECHA:
AGOSTO 2018

PLANO  DE:
PLANTA BAJA
INSTALACION TERMICA

ESCALA:

NUMERO:

ITO1

ARQUITECTO:

UTE FRANCO - GOMEZ

C/ M. Servet n°12, Huesca. TIf.: 974231943




ARMARIO REGULACION Y
CONTADOR GAS NATURAL
EXISTENTE
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LEYENDA CALEFACCION
@ EL RADIADOR SE CONECTA A LAS TOMAS EXISTENTES
@) ES NECESARIO INSTALAR TUBERIA DE IMPULSION Y RETORNO DESDE LA

7

TOMA MAS PROXIMA

s

PROYECTO DE INSTALACION TERMICA Y VENTILACION - ACONDICIONAMIENTO Y

LEYENDA CLIMATIZACION

Sl

IDA'Y RETORNO A RADIADOR - TUBERIA MULTICA PE-AL-PEXc @ ext. 16 mm.

TODOS LOS RADIADORES, EXECTO LOS DE ASEOS Y ZONAS DE PASO SE
EQUIPARAN CON CABEZALES TERMOSTATICOS PARA CONTROL INDEPENDIENTE
DE LA TEMPERATURA AMBIENTE

HH EQUIPOS E INSTALACION DE NUEVA EJECUCION

EQUIPOS EXISTENTE A REUTILIZAR EN SU POSICION
INICIAL O REUBICADOS

SE

INSTALARAN 3 NUEVAS UNIDADES EXTERIORES:
- PLANTA BAJA

- PLANTA PRIMERA

- PLANTAS SEGUNDA Y TERCERA

%#

ARMARIO DE REGULACION GAS NATURAL
SITUADO EN PLANTA PRIMERA
ESTADO REFORMA

EL ARMARIO DE REGULACION NO SUFRE VARIACION
UNICAMENTE SE COLOCAR EL CONTADOR

TOMA DE PRESION TIPO PETERSON

LLAVE DE ENTRADA

FILTRO

REGULADOR DE PRESION CON SEGURIDAD DE MAXIMA
PRESION ENTRDA MAX: 5 bar
PRESION DE SALIDA: 50 mbar
TECNOFLUID RB 12012 - DN 1"

TOMA DE PRESION TIPO DEBIL CALIBRE

LLAVE DE CONTADOR

CONTADOR DE MEMBRANA G-6 (SUMINISTRO DISTRIBUIDORA)

NUEVO

TUBERIA 1 1/2"
A SALA DE CALDERAS
PLANTA CUARTA

1

CASICISIGIC)

REFORMA DE EDIFICIO PARA SEDE COMARCAL

SITUACION:

CALLE COSO ALTO, HUESCA

PROMOTOR:
COMARCA HOYA DE HUESCA / PLANA DE UESCA

FECHA:
AGOSTO 2018

PLANO  DE:
PLANTA PRIMERA
INSTALACION TERMICA

ESCALA:
1:100

NUMERO:

ITO2

ARQUITECTO:

UTE FRANCO - GOMEZ
C/ M. Servet n°12, Huesca. TIf.: 974231943




10e/RD700 10e/RD700 8elRD700 9ehtDT00
R | o
’ oLt K Reubicado F‘L;w 5
8 PL-1.6 K == x
E Reubicado HH ﬂ%ﬂ HH §
= = | ——
S I
PL1EK =] _ Administracién General
Turismo 52,83 m2 Secretaria
43,04 m2 19,89 m2
8
3
x
2 Técnico Administracién g
S.Reuniones 13,30 m2 5 E
19,23 m2 2
DIFU R LINEAL
- SCHAKO DSX®2 Z L=1,10 m
Rack B
s 10,04 m2 RCMI-1.5
S
g 3 =
@ Informatica o
27,72 m2 T g
RAK25RPC DIFUSOR LINEAL 9e/RD700 S %E
SCHAKO DSX P2 Z L=1,10 m @ B ~
4
D 3
. . 3
, e I U_UT @) Intervencion
Reubicado 250x200 15OX150Distribu¢jor | RCMI-L5 ././ 18,97 m2
%’éﬁ 62.18 m2 W Reubicad L]
TT N ! i =l
o 150x150 o050
,,,,,,, S g 8
,,,,,,,,,,,,,, . S
h = - SCHAKO PAZ-1 225x825 mm Zona Comun ol
" o_.—— - < - Administracion 3 ﬂ
4 " ° . RB&?CMS afeé 23.65 m2 PL-1EK ~
33 \\ 59,12 m ' Reubicado
i '_ == ]
n /. 4e/RD700" RPI-25 — = _
i n ! 11 . h=275 mm. Y cretaria Presidencia
:::::::‘13:: /'/ -//. 14,98 m2
Escalera h o S —— - - h [ —
25,31 m2 ¥ 2 \. ! MO TUBERIAS Escaleras
g . Aseo}\-\__® L | RS 18,78 m2
f " 2 Urbanismo 23.45 m2 S 5 |
¥ [ - 24,25 m2 ’ s e
" [To I
T s |
h Retbiaado l RCMI-L5 RCMI-1.5
n = /
/ { HHJ / Presidencia
i @, 7 Almacén 39,86 m2
§ g 19,54 m2 8
——  — " Y Y B e e . I B
i g T TS
33 N e \\‘;‘..:
" 9e/RD700,”
LEYENDA CALEFACCION LEYENDA CLIMATIZACION PROYECTO DE INSTALACION TERMICA'Y VENTILACION - ACONDICIONAMIENTO Y
REFORMA DE EDIFICIO PARA SEDE COMARCAL
@ EL RADIADOR SE CONECTA A LAS TOMAS EXISTENTES EQUIPOS E INSTALACION DE NUEVA EJECUCION
@ ES NECESARIO INSTALAR TUBERIA DE IMPULSION Y RETORNO DESDE LA SITUACION: PROMOTOR: FECHA:

TOMA MAS PROXIMA

IDA'Y RETORNO A RADIADOR - TUBERIA MULTICA PE-AL-PEXc @ ext. 16 mm

EQUIPOS EXISTENTE A REUTILIZAR EN SU POSICION
INICIAL O REUBICADOS

SE INSTALARAN 3 NUEVAS UNIDADES EXTERIORES:

CALLE COSO ALTO, HUESCA COMARCA HOYA DE HUESCA / PLANA DE UESCA AGOSTO 2018

TODOS LOS RADIADORES, EXECTO LOS DE ASEOS Y ZONAS DE PASO SE
EQUIPARAN CON CABEZALES TERMOSTATICOS PARA CONTROL INDEPENDIENTE
DE LA TEMPERATURA AMBIENTE

- PLANTA BAJA
- PLANTA PRIMERA
- PLANTAS SEGUNDA Y TERCERA

PLANO  DE:
PLANTA SEGUNDA
INSTALACION TERMICA

ESCALA:
1:100

NUMERO:

ITO3

ARQUITECTO:

UTE FRANCO - GOMEZ

C/ M. Servet n°12, Huesca. TIf.: 974231943
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ES NECESARIO INSTALAR TUBERIA DE IMPULSION Y RETORNO DESDE LA

TODOS LOS RADIADORES, EXECTO LOS DE ASEOS Y ZONAS DE PASO SE
EQUIPARAN CON CABEZALES TERMOSTATICOS PARA CONTROL INDEPENDIENTE
DE LA TEMPERATURA AMBIENTE

IDA'Y RETORNO A RADIADOR - TUBERIA MULTICA PE-AL-PEXc @ ext. 16 mm.

EQUIPOS E INSTALACION DE NUEVA EJECUCION

EQUIPOS EXISTENTE A REUTILIZAR EN SU POSICION
INICIAL O REUBICADOS

SE INSTALARAN 3 NUEVAS UNIDADES EXTERIORES:

- PLANTA BAJA
- PLANTA PRIMERA
- PLANTAS SEGUNDA Y TERCERA
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LEYENDA CALEFACCION LEYENDA CLIMATIZACION PROYECTO DE INSTALACION TERMICA Y VENTILACION - ACONDICIONAMIENTO Y
@ EL RADIADOR SE CONECTA A LAS TOMAS EXISTENTES REFORMA DE EDIFICIO PARA SEDE COMARCAL

SITUACION:

CALLE COSO ALTO, HUESCA

PROMOTOR:

COMARCA HOYA DE HUESCA / PLANA DE UESCA

FECHA:
AGOSTO 2018

PLANO  DE:

PLANTA TERCERA
INSTALACION TERMICA

ESCALA:
1:100

NUMERO:

ARQUITECTO:

UTE FRANCO - GOMEZ

C/ M. Servet n°12, Huesca. TIf.: 974231943
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SUPERFICIE DEBIL

S
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LEYENDA GAS NATURAL
SIMBOLO DESCRIPCION
>4 LLAVE DE CORTE

ELECTROVALVULA CORTE DE CORTE AUTOMATICA TODO-NADA

& TIPO CERRADA (CORTARA EL PASO DE GAS EN CASO DE FALLO DE
SUMINISTRO DE SU ENERGIA DE ACCIONAMIENTO)
REPOSICION DEL SUMINISTRO DE GAS MANUAL

REGULADOR PRESION CON SEGURIDAD DE MINIMA
= P max. entrado = 50 mbar

P. salida = 20 mbar

Caudal nominal = 15 m3/h

- TOMA DE PRESION (debil calibre)
N DETECTOR DE FUGAS DE GAS SITUADO A MENOS DE 30 cm. DEL TECHO
Vs VENTILACION SUPERIOR 1 UD. ORIFICIO 15x15 cm

BORDE INFERIOR A MENOS DE 30 cm. DEL TECHO

Vi VENTILACION INFERIOR 1 UD. ORIFICIO 40x30 cm
BORDE SUPERIOR A MENOS DE 50 cm. DEL SUELO

RAMPA DE GAS
SALA DE CALDERAS PL. CUARTA

ESTADO REFEORMA

TUBERIA 1 1/2"
< -#—— DESDE ARMARIO DE REGULACION
CALDERA EN PL. PRIMERA
ROCACPA130 117"

SIMBOLO DESCRIPCION

LLAVE DE CORTE

ELECTROVALVULA CORTE DE CORTE AUTOMATICA TODO—NADA

TIPO CERRADA (CORTARA EL PASO DE GAS EN CASO DE FALLO DE
SUMINISTRO DE SU ENERGIA DE ACCIONAMIENTO)

REPOSICION DEL SUMINISTRO DE GAS MANUAL

REGULADOR PRESION CON SEGURIDAD DE MINIMA
P max. entrada = 50 mbar

P. salida = 20 mbar

Coudal nominal = 15 m3/h

TOMA DE PRESION (debil calibre)

INSTALACION  EXISTENTE
ELEMENTOS MODIFICADOS

LEYENDA CALEFACCION

SIMBOLO DESCRIPCION

VALVULA DE CORTE

VALVULA DE RETENCION

FILTRO

VALVULA DE SEGURIDAD

BOMBA DE ACELERACION

VACIADO A DESAGUE

SONDA DE TEMPERATURA

SONDA EXTERIOR

MANOMETRO

TERMOMETRO

PIROSTATO

INTERRUPTOR DE FLUJO
PRESOSTATO

DESCONECTOR HIDRAULICO
CONTADOR ENTRADA AGUA DE RED
CONTADOR DE ENERGIA TERMICA
VALVULA DE 3 VIAS MOTORIZADA MEZCLADORA
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ESQUEMA HIDRAULICO

PROYECTO DE INSTALACION TERMICA Y VENTILACION - ACONDICIONAMIENTO Y
REFORMA DE EDIFICIO PARA SEDE COMARCAL

SITUACION: PROMOTOR: FECHA:
CALLE COSO ALTO, HUESCA COMARCA HOYA DE HUESCA / PLANA DE UESCA | AGOSTO 2018
PLANO  DE: ESCALA: | NUMERO: ARQUITECTO:
PLANTA CUARTA (FALSA) 1100 .
INSTALACION TERMICA : I I 05 UTE FRANCO - GOMEZ
C/ M. Servet n°12, Huesca. TIf.: 974231943




LEYENDA VENTILACION

—— INSTALACION DE APORTE DE AIRE
—— INSTALACION DE EXTRACCION DE AIRE

- SE INSTALARA UN RECUPERADOR DE CALOR PARA PLANTA BAJA'Y OTRO PARA EL RESTO DEL EDIFICIO -

- LAS REJILLAS DE APORTE DE AIRE SERAN DE DOBLE DEFLEXION CON COMPUERTA DE REGULACION
DE LA SECCION INDICADA EN EL PLANO

- LAS REJILLAS DE EXTRACCION DE AIRE SERAN DE LAMA FIJA SIN COMPUERTA DE REGULACION
DE LA SECCION INDICADA EN EL PLANO
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REFORMA DE EDIFICIO PARA SEDE COMARCAL

PROYECTO DE INSTALACION TERMICA Y VENTILACION - ACONDICIONAMIENTO Y

SITUACION:

CALLE COSO ALTO, HUESCA

PROMOTOR:

COMARCA HOYA DE HUESCA / PLANA DE UESCA

FECHA:
AGOSTO 2018

PLANO  DE:
PLANTA BAJA
INSTALACION VENTILACION

ESCALA:
1:100

NUMERO:

1IVO1

ARQUITECTO:

UTE FRANCO - GOMEZ

C/ M. Servet n°12, Huesca. TIf.: 974231943
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LEYENDA VENTILACION

——— INSTALACION DE APORTE DE AIRE
—— INSTALACION DE EXTRACCION DE AIRE
- SE INSTALARA UN RECUPERADOR DE CALOR PARA PLANTA BAJA'Y OTRO PARA EL RESTO DEL EDIFICIO -

- LAS REJILLAS DE APORTE DE AIRE SERAN DE DOBLE DEFLEXION CON COMPUERTA DE REGULACION
DE LA SECCION INDICADA EN EL PLANO

- LAS REJILLAS DE EXTRACCION DE AIRE SERAN DE LAMA FIJA SIN COMPUERTA DE REGULACION
DE LA SECCION INDICADA EN EL PLANO

PROYECTO DE INSTALACION TERMICA Y VENTILACION - ACONDICIONAMIENTO Y
REFORMA DE EDIFICIO PARA SEDE COMARCAL

SITUACION:
CALLE COSO ALTO, HUESCA

PROMOTOR:

COMARCA HOYA DE HUESCA / PLANA DE UESCA

FECHA:
AGOSTO 2018

PLANO  DE:
PLANTA PRIMERA
INSTALACION VENTILACION

ESCALA:
1:100

NUMERO:

V02

ARQUITECTO:

UTE FRANCO - GOMEZ

C/ M. Servet n°12, Huesca. TIf.: 974231943
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LEYENDA VENTILACION

—— INSTALACION DE APORTE DE AIRE

—— INSTALACION DE EXTRACCION DE AIRE

- SE INSTALARA UN RECUPERADOR DE CALOR PARA PLANTA BAJA'Y OTRO PARA EL RESTO DEL EDIFICIO -

- LAS REJILLAS DE APORTE DE AIRE SERAN DE DOBLE DEFLEXION CON COMPUERTA DE REGULACION
DE LA SECCION INDICADA EN EL PLANO

- LAS REJILLAS DE EXTRACCION DE AIRE SERAN DE LAMA FIJA SIN COMPUERTA DE REGULACION
DE LA SECCION INDICADA EN EL PLANO

REFORMA DE EDIFICIO PARA SEDE COMARCAL

SITUACION:
CALLE COSO ALTO, HUESCA

PROMOTOR:

COMARCA HOYA DE HUESCA / PLANA DE UESCA

FECHA:
AGOSTO 2018

PLANO  DE:
PLANTA SEGUNDA
INSTALACION VENTILACION

ESCALA:
1:100

NUMERO:

VO3

ARQUITECTO:

UTE FRANCO - GOMEZ

C/ M. Servet n°12, Huesca. TIf.: 974231943
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LEYENDA VENTILACION

INSTALACION DE APORTE DE AIRE
INSTALACION DE EXTRACCION DE AIRE

- SE INSTALARA UN RECUPERADOR DE CALOR PARA PLANTA BAJA'Y OTRO PARA EL RESTO DEL EDIFICIO

- LAS REJILLAS DE APORTE DE AIRE SERAN DE DOBLE DEFLEXION CON COMPUERTA DE REGULACION

DE LA SECCION INDICADA EN EL PLANO

- LAS REJILLAS DE EXTRACCION DE AIRE SERAN DE LAMA FIJA SIN COMPUERTA DE REGULACION

DE LA SECCION INDICADA EN EL PLANO

- DEBIDO A LA DISTRIBUCION ESTRUCTURAL, PARTE DE LA RED DE DISTRIBUCION DE VENTILACION

DE PLANTA TERCERA SE REALIZARA POR LA PLANTA BAJO CUBIERTA.

COMPROBACION Y REPLANTEO EN OBRA.

UNA VEZ DESMONTADO EL FALSO TECHO Y ANTES DE COMENZAR SU COLOCACION, SE REALIZARA

REFORMA DE EDIFICIO PARA SEDE COMARCAL

PROYECTO DE INSTALACION TERMICA Y VENTILACION - ACONDICIONAMIENTO Y

SITUACION:

CALLE COSO ALTO, HUESCA

PROMOTOR:

COMARCA HOYA DE HUESCA / PLANA DE UESCA

FECHA:
AGOSTO 2018

PLANO  DE:

ESCALA:

PLANTA TERCERA
INSTALACION VENTILACION

1:100

NUMERO:

V04

ARQUITECTO:

UTE FRANCO - GOMEZ

C/ M. Servet n°12, Huesca. TIf.: 974231943
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PROYECTO DE INSTALACION TERMICA Y VENTILACION - ACONDICIONAMIENTO Y
REFORMA DE EDIFICIO PARA SEDE COMARCAL

INSTALACION DE APORTE DE AIRE
INSTALACION DE EXTRACCION DE AIRE

- SE INSTALARA UN RECUPERADOR DE CALOR PARA PLANTA BAJA Y OTRO PARA EL RESTO DEL EDIFICIO - DEBIDO A LA DISTRIBUCION ESTRUCTURAL, PARTE DE LA RED DE DISTRIBUCION DE VENTILACION

SITUACION:
CALLE COSO ALTO, HUESCA

PROMOTOR:

COMARCA HOYA DE HUESCA / PLANA DE UESCA

FECHA:
AGOSTO 2018

DE PLANTA TERCERA SE REALIZARA POR LA PLANTA BAJO CUBIERTA.
UNA VEZ DESMONTADO EL FALSO TECHO Y ANTES DE COMENZAR SU COLOCACION, SE REALIZARA
COMPROBACION Y REPLANTEO EN OBRA.

- LAS REJILLAS DE APORTE DE AIRE SERAN DE DOBLE DEFLEXION CON COMPUERTA DE REGULACION
DE LA SECCION INDICADA EN EL PLANO

- LAS REJILLAS DE EXTRACCION DE AIRE SERAN DE LAMA FIJA SIN COMPUERTA DE REGULACION
DE LA SECCION INDICADA EN EL PLANO

PLANO  DE:
PLANTA CUARTA FALSA
INSTALACION VENTILACION

ESCALA:
1:100

NUMERO:

IVOS

ARQUITECTO:
UTE FRANCO - GOMEZ

C/ M. Servet n°12, Huesca. Tlf.: 974231943




